' Préfecture de OISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Liberté = Prolith » Froterraté Service Santé-Environnement

REPUBLIQUE FRANCAISE
| PREFECTURE DE L'DISE
BEAUVAIS, le 13 mai 2005 MONSIEUR LE MAIRE
{ MAIRIE DE CLAIROIX
MAIRIE

60200 CLAIROIX

J'ai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

CHOISY AU BAC

i Type Code Nom
Prélévement 00047481 Prélevé le : jeudi 24 mars 2005 a 09h45
Unité de gestion 0118  CHOISY AU BAC par AZZEDINE GOUASMIA
Installation UDI 000778  CHOISY AU BAC Type visite : D1
Point de surveillance S 0000001098 CENTRE VILLAGE
Localisation exacte Centre village ~ 9h45
Commune CLAIROIX
Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité
.nférieure  supérieure inférieure supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de |'eau ! 10 °C ‘ ‘ ‘ 25,00 J
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH [ 7,6 unitepH | | 50 | 900
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre ' 0,18 mg/ICI2 ‘ ’ ‘
Chlore total | 0,20 mg/ICI2 ‘
Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'OISE, BEAUVAIS 6001
Type del'analyse : D1_4 Code SISE de I'analyse : 00047454 Référence laboratoire : 3784HS051130
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (0=r.a.s.,sinon =1,cf comm.) ‘ 0 qualit. ‘
Coloration ' <5 mg/l Pt 1500 |
Odeur (0=r.a.s., sinon=1 cf comm.) 0 qualit. ‘
Turbidité néphélométrique ‘ 0,1 NTU ‘ | | 200
FER ET MANGANESE
Fer total { <20 pgll | | | | 200,00
MINERALISATION
Conductivité a 20°C 690 uS/cm ’ 180,00 ‘ 1000,00 |
Conductivité a 25°C ‘ 770 pS/cm 200,00 1100,00 ‘
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